Sumperska provozni vodohospodarska spoleénost, a.s. Strana : 1/1
Sumperk €p. 2769, Jilova 6, PS¢ 787 01
zapsana v obchodnim rejstfiku u KOS Ostrava v odd. B, vioZka 699

Laboratofe pitnych a odpadnich vod, tel. 0649/317 263, fax 0649/214/845 MESTSKY R
LaboratoF posouzena ASLAB, Stfediskem pro posuzovani zpisobilosti laboratofi A Y URAD
Osvédeeni o spravné &innosti laboratofe &. 131 Dty

——

Doslo : t 5 -06- m

PROTOKCL O ANALYZE VZORKU o
Pfilohy: ...
Gislo protokolu : 479/2002/0V S e
Cislo vzorku :  01231/02 Méstsky uFad Stity
nam.Miru 55
Odebral : zakaznik 78991 STITY
Datum, éas odbéru : 05.06.2002
Datum pfijmu : 06.06.2002
Datum ukonceni analyz : 13.06.2002
Matrice : odpadni voda

Typ vzorku :  smésny vzorek
Misto odbéru : Mé&U Stity COV - odtok

| Parametr Jednotka Hodnota Ne.uima{ _Metoda

pH - 7.2 2-01 CSN ISO 10523

ChSK Cr mg/l <10 25 % 2-02 TNV 75 7520

BSK 5 mg/l <3 25 % 2-03 CSN EN 1899-1
Nerozpusténé Tatky mg/l 6 25 % 2-07 CSN EN 872
Dusi¢nan.dusik N-NO3 mg/l 15.5 10 % 2-08 CSN ISO 7890-3
Amoniak.dusik N-NH4 mg/l <0.1 15 % 2-10 CSN ISO 7150-1
Dusitan.dusik N-NO2 mg/l 0.02 5% 2-12 CSN EN 26777

| Anorgan.dusik mg/l 15.5 15 % 2-09*Interni pfedpis €9 |

Poznamka : Metody oznaéené (*) nejsou posouzeny ASLAB.

Nejistota stanoveni : Uvadéna nejistota je roz&ifena nejistota vypodtend, pfipadné odhadnutd s pouZitim

koeficientu rozifeni 2, coZ odpovida hladiné vyznamnosti pfibliZné 95%.
Uvadéna nejistota nezahrnuje sloZky nejistoty spojené s odbé&rem vzorku.

Protokol miZe byt reprodukovan bez pisemného souhlasu zku3ebni laboratofe jediné jako celek, vysledek
se tyka pouze pfedmétu zkouSeni.
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Vv Sumperku :  13.06.2002 Zpracoval : Harbichova Vedouci laboratofi : Ing. Ja?ila Kupkova

Sumperska prDVOZP
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spolecnost, a.s.

moerk. &p. 2769, Jilova 6, PEC 787 9

DIC 398-47674911
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Sumperska provozni vodohospodaiska spoleénost, a.s. Strana: 11
Sumperk, &p. 2769, Jilova 6, PSC 787 01

‘ zapsana v obchodnim rejstiiiku u KOS Ostrava v odd. B, viozka 699
Laboratofe pitnych a odpadnich vod, tel. 0649/317 263, fax 0649/214 845
Laboratof posouzena ASLAB, Stfediskem pro posuzovani zpusobilosti laboratofi
Osvéd&eni o spravné ¢innosti laboratofe €. 131

PROTOKOL O ANALYZE VZORKU

Cislo protokolu : 532/2002/0V

\

Cislo vzorku :  01334/02 Mestsky ufad Stity | [
nam.Miru 55 I

Odebral : zékaznik 78991 STITY |
Datum, &as odbéru : 18.06.2002 ’
Datum pfijmu : 18.06.2002 — P ——
Datum ukonéeni analyz : 24.06.2002
Matrice : odpadni voda
Typ vzorku :  smésny vzorek

Misto odbéru : M&U Stity COV - odtok

Darametr Jednotka | ota_ | Neiis tota _ Metoda
pH . 7.5 0.1 2-01 CSN 1SO 10523

ChSK Cr mg/| 24 25% 2-02 TNV 75 7520

BSK 5 mg/l 1 <3 25% 2-03 CSN EN 1899-1
Nerozpusténé latky mg/l <5 25 % 2-07 CSN EN 872
Dusi¢nan.dusik N-NO3 mg/| 42 10 % 2-08 CSN 1SO 7890-3
Amoniak.dusik N-NH4 mg/l 1.9 15 % 2-10 €SN IS0 7150-1
Dusitan.dusik N-NO2 mg/| 0.1 5% 2-12 CSN EN 26777
Anorgan.dusik mg/l 6.2 15 % 2-09*Interni predpis ¢.9

| Celkovy fosfor mg/l 47 10 % 2-15 CSN EN 1189

Poznamka : Metody oznagené (*) nejsou posouzeny ASLAB.

Nejistota stanoveni : UvAd&na nejistota je rozaifena nejistota vypottena, pfipadné odhadnutd s pouZitim
koeficientu roz&ifeni 2, coZ odpovida hladiné vyznamnosti pfiblizné 95%.
Uvadéna nejistota nezahrnuje sloZky nejistoty spojené s odb&rem vzorku.

Protokol miiZe byt reprodukovan bez pisemného souhlasu zkudebni laboratofe jediné jako celek, vysledek
se tyka pouze pfedmétu zkouseni.
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V Sumperku :  25.06.2002 Zpracoval :  Krejci Vedouci laboratofi : Ing.{Jana Kupkova

re

Sumperska provozni
vodohospodarska
spoleénost, a.s.
watk, &, 2789, Jilova 6, PSE 787 04
DiC 398-47674911




Sumperska provozni vodohospodaiska spoleénost, a.s. Strana: 11
Sumperk, &p. 2769, Jilova 6, PSC 787 01

zapsand v obchodnim rejstiiku u KOS Ostrava v odd. B, vioZzka 699

Laboratofe pitnych a odpadnich vod, tel. 0649/317 263, fax 0649/214 845

LaboratoF posouzena ASLAB, Stfediskem pro posuzovani zplsobilosti laboratofi

Osvé&déeni o spravné &innosti laboratofe €. 131

PROTOKOL O ANALYZE VZORKU

Cislo vzorku :  01497/02 Méstsky GFad Stity
nam.Miru 55

Odebral : zakaznik 78991 STITY ’

Cislo protokolu : §73/2002/0V

Datum, ¢as odbéru : 09.07.2002
Datum pfijmu : 10.07.2002 =
Datum ukonéeni analyz : 17.07.2002

Matrice : odpadni voda

Typ vzorku:  smésny vzorek

Misto odbéru : MéU Stity COV - odtok

|\Parametr | Jednotka | Hodnota | Neji

pH - 7.7 0.1 2-01 CSN ISO 10523

ChSK Cr mg/l <10 25 % 2-02 TNV 75 7520

BSK5 mg/l <3 25 % 2-03 CSN EN 1899-1
Nerozpusténé latky mg/i <5 25 % 2-07 CSN EN 872
Dusi¢nan.dusik N-NO3 mg/l 26 10 % 2-08 CSN 1SO 7890-3
Amoniak.dusik N-NH4 mg/| 1.6 15 % 2-10 CSN 1SO 7150-1
Dusitan.dusik N-NO2 ma/l 0.12 5% 2-12 CSN EN 26777

| Anorgan.dusik mg/l 4.3 15 % 2-09*Interni predpis €.9 |

Poznamka : Metody oznacené (*) nejsou posouzeny ASLAB.

Nejistota stanoveni : Uvadéna nejistota je roz§ifena nejistota vypo&tena, piipadné odhadnuta s pouitim
koeficientu roz&ifeni 2, coZ odpovida hladiné vyznamnosti pfibliZn& 95%.
Uvadéna nejistota nezahrnuje sloZky nejistoty spojene s odbérem vzorku.

Protokol miZe byt reprodukovan bez pisemného souhlasu zkuSebni laboratofe jediné jako celek, vysledek
se tykd pouze pfedmétu zkouseni.

/MM//L—\

V Sumperku :  17.07.2002 Zpracoval ; Koéhlerova Vedouci laboratori : Ing. Jada Kupkova

qymperska provozni
-.-'odchospodarska
3 ¢ st, @.S.
spolecnost, 3.5 2 1
symperk, op. 2769 Jitova 6, Pab
o n1C 398-47674911
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Sumperska provozni vodohospodaiska spolecnost, a.s.

Sumperk ép. 2769, Jilova 6, PSC 787 01

‘ zapsana v obchodnim rejstiiku u KOS Ostrava v odd. B, viozka 699

Strana :

Laboratofe pitnych a odpadnich vod, tel. 0649/317 263, fax 0649/214 845

7

Laboratof posouzena ASLAB, Stfediskem pro posuzovani zpGsobilosti laboratofi o 1 S C. dopor.
Osvédeeni o spravné &innosti laboratofe €. 131 " ESTSSI't(i:’y URAD
- .3.\3(20\'.
PROTOKOL O ANALYZE VZORKU - =7 -08- 2002
L R TR T L L ;
Cislo protokolu : 623/2002/0V e |
Cislo vzorku: 01601/02 ; Méstsky urad Stity ,
| nam.Miru 55 ?
Odebral : zakaznik | 78991 STITY
Datum, €éas odbéru : 24.07.2002 !
Datum pfijmu : 24.07.2002 | o e
Datum ukoné&eni analyz : 30.07.2002
Matrice : odpadni voda
Typ vzorku : smé_sny vzorek
Misto odb&ru : M&U Stity COV - odtok
Parametr Jednotka | Hodnota | Nejistotd Metoda
pH = 8.1 0.1 2-01 CSN ISO 10523
ChSK Cr mg/| 59 25 % 2-02 TNV 75 7520
BSK 5 mg/l <3 25% 2-03 CSN EN 1899-1
Nerozpusténé latky mg/l 8 25 % 2-07 CSN EN 872
Dusi¢nan.dusik N-NO3 mg/l 5 10% 2-08 CSN ISO 7890-3
Amoniak.dusik N-NH4 mg/l <0.1 15 % 2-10 €SN ISO 7150-1
Dusitan.dusik N-NO2 mgll <001 5 % 2-12 ESN EN 26777
| Anorgan.dusik mgl/l 5 15 % 2-09*Interni predpis ¢.9
Poznamka : Metody oznacené (*) nejsou posouzeny ASLAB.
Nejistota stanoveni : Uvadéna nejistota je roziifena nejistota vypoétena, pfipadné odhadnuta s pouZitim
koeficientu rozsifeni 2, coZ odpovida hlading vyznamnosti pfiblizné 95%.
Uvadéna nejistota nezahrnuje slozky nejistoty spojené s odbérem vzorku.
Protokol miiZe byt reprodukovan bez pisemného souhlasu zkusebni laboratofe jediné jako celek, vysledek
se tyka pouze pfedmétu zkougeni
V Sumperku :  02.08.2002 Zpracoval : Harbichova Vedouci laboratofi : Ing. Ja Kupkova
imperska provozni
: nospodarska
ctnost, a.s.
S0, 2749, Jilova 6, PSC 787 01

" DIG 198-47674911
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Sumperské provozni vodohospodarska spoleénost, a.s. Strana: 1/1
Sumperk, &p. 2769, Jilova 6, PSC 787 01
‘ zapsana v obchodnim rejstiiku u KOS Ostrava v odd. B, viozka 699

Laboratofe pitnych a odpadnich vod, tel. 0649/317 263, fax 0649/214 845
Laboratof posouzena ASLAB, Stfediskem pro posuzovani zpUsobilosti laboratofi MESTSKY URAD C. dop
OsvédCeni o spravné &innosti laboratofe &. 217 Stity
Zpraco’
PROTOKOL O ANALYZE VZORKU Ooso: 19 -08- 2002
&.j Ukl. zn
Cislo vzorku :  O1728/02 Méstsky GFad Stity
| nam.Miru 55 ‘
Odebral : zakaznik | 78991 STITY |
Datum, ¢as odbéru : 07.08.2002 t 1
Datum pfijmu : 07.08.2002 — |
Datum ukonceni analyz : 16.08.2002
Matrice : odpadni voda
Typ vzorku:  smésny vzorek
Misto odbéru : M&U Stity COV - odtok
| Parametr Jednotka | Hodnota ji
pH B - - 8.2 0.1 2-01 CSN ISO 10523
ChSK Cr mg/l 15 25% 2-02 TNV 75 7520
BSK 5 mgh <3 25 % 2-03 CSN EN 1899-1
Nerozpusténé latky mg/l 7 <5 25 % 2-07 CSN EN 872
Dusiénan.dusik N-NO3 mg/l 8 10 % 2-08 CSN ISO 7890-3
Amoniak.dusik N-NH4 mg/l 0.1 15 % 2-10 CSN IS0 7150-1
Dusitan.dusik N-NO2 | mgh | <001 5% 2-12 SN EN 26777
Anorgan.dusik magl | 8.1 15 % 2-09*Interni predpis ¢.9
L Celkovy fosfor mgl/l 2.9 10 % 2-15 CSN EN 1189

Poznamka : Metody oznacené (*) nejsou posouzeny ASLAB.

Nejistota stanoveni : Uvadéna nejistota je rozsifena nejistota vypottend, pfipadné odhadnuta s pouzitim
koeficientu roz8ifeni 2, coZ odpovida hladiné vyznamnosti pfibliZné 95%.
Uvadéna nejistota nezahrnuje sloZky nejistoty spojené s odbérem vzorku.

Protokol miZe byt reprodukovan bez pisemného souhlasu zkuebni lahoratofe jediné jako celek, vysledek
se tyka pouze pfedmétu zkouseni.

e/
.

V Sumperku :  16.08.2002 Zpracoval : Krejci Vedouci laboratoii : Ing. Jana Kupkova

“umperska provoznl
votdohospodarska
teédnost, a.s.
Jilova 6. PSC 787 01
7674911




S TR T

11:08  OBECHI URAD STITY 9042 ed 91214 - 5.03

vieZka 699
. Laboratoe pltnych a odpadmch vod, tel, 0649/31 3, fax 0649/214 845
+ Laboratol pasouzend ASLAB;. .-u'edis em pro posuzovan| zplis dbuosh laboratori

‘Osvédbenfospravné &innosti Iabmtoi‘e & 131 ,z
dssrasesaniennamnrraten ,...“:‘N:)uéd
PROTOKOL Q ANALYZE VZQRKU | Se—————
et ke - 4 [0 -e0-72 e
Cisto protokolu :  277/2002/0V ] 1 - nandy
.Cnslo vzorku:  Q747/02 . iy . l Mestaky rad Sti A N
' i3 i ném,.Mrm 66 S — LS2N
Odebral zakaznik . 78991 s“r iTY B ) e B BARAET
.Datum, c¢as odbéru : SIBHEPORIA
Datum pfijmu : " 08.04. 2002 4 l O, D
E;)atqrn ukendeni analyz : 16.04. 2002
. Matrice : : odpadm voda i i
g Typvzorku. ,
Misto odhéru e
Parametr _Jednotka | _Hodnota | Nejistotd __.__Metoda
 |pH | KR Y 0.1 7 | 2-01 GSN IS0 10523 r
| ChSK Cr mght 4o 14 20% | 202 TNV 75 7520 '
BSK 5 mgh ! 4 20% | 2-03 CSN EN 1889-1 .
Nerozpusténé fatky mg/l L <8 20% | 2-07 CSN EN 872 i
| DusiGnan.dusik N-NO3 mg/! 2.2 10% | 2-08 CSN ISO 7890-3 :
Amoniak.dusik N-NH4 mg/! <0.1 16% | 2-10 CSN ISO 7150-1
Dusitan, dusik N-NQ2 mgh | 0.01 5% . | 2-12 CSN EN 26777 f
Anorgan.dusik mghl : 2.2 15% | 2-09*Interni pfedpis .9 i
| Celkovy fosfor _mg/ 6.8 10 % | 2-24 Interni piedpis. 618

.Ji.

» Poznanma Metady oznacené (%) ne;sou poswuzeny

Protokol mize byt reprodukovan bez plsemne olsouhiasﬂ zkudebni Idboratorejedm jako ceilek, vysledek
se tykd pouze predmeétu zkoudeni. Protoko! nenahrazuje rozhodnuti Qrgénu hygienicke sluziy,
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W /
| ; /, W
V Sumperku:  18.04.2002 Zpracoval:  Koéhlerava Ven'Uéi(:s laboratori in Jana Kupkowa
: umperska p ozni
mcs:.n'locpodarsm
c‘po{nn nost, a.s.
"~‘mm, ap. 27683, Jilova 6, P8C 747 ¢
O Aus-a7ET A9
.15,




i . i i 7 1B ! . dopor.
PROTOKOL O ANALYZE VZORKU | NESEREERAD |
(islo protokolu : 237/2002/0V boser B 2002
: 'l.aslo vzorku:  0682/02 Mestaky ifad Stity AENETTYR
y nam.miru 65 :
!)debral ‘ zakazmk _ 789 91 s'r,['rv PRIGN] oo
- Datum, cas odbéry : SEREPEIGNGE
Datum prijmu : . T
~Batum ukonéeni analyz 03 04. 2002
R Illatnce : odpadni voda i
e | yp. vzorku : smésny vzorek s
| Misto odbéru : aEUEIPEO TS ]
| Parametr Jednotka_ | Hodnota | Nejistotd _ Motods . ?
pH. - 7 0.1 470 ¢sﬁsao 10523 :
ChSK Cr ma/l 29 20% | 2-02 TNV 75 7520 !
BSK & mg/ 4 20% | 2:03 CSN EN 1899-1 |
| Nerozpusténé fatky mg/l 7 20% { 2-07 CSN EN 872
Dusitran.dusik N-NO3 mg/l 9.2 10% | 2-08 CSN ISC 78%0-3
Amoniak.dusik N-NH4 mg/l <0.1 15% | 2.10 CSN ISC 7150-1 ‘
Dysitan.dusik N-NO2 mg/l i 0.01 5% 2-12.CSN EN 26777
LAnorgan.dusik mg/l KN+ B 16 % .1 2-09*Internt predpis & &_____J

PR,

17 ‘{\.“E a2

1:87 OBECNT URAD STITY

Sumperk, &p. 2769, Jilova 6, ‘P

a4z El[ﬁd% 901214

SC 78701

zapsand v obchodnim rejstiiku KOS Ostrava v odd, B vlozka B99
Laboratofe pitnych a odpadn hvod, tel. 0849/317 263 fax 0649/214 845

Laboratof posouzena ASLAB, St
Osvédéeni o spravné &nnost labarahi‘e &131

‘m Pro posuzovéni zpﬁsob iost! laborator

S. 02

. Poznémka: Metody ozriadené (*) najéou posouﬁény

~ Protoko! mitze byt reprodukovén bez plsemnehn souhlasu zkusebni laberatore jeding jako celek, vysledek
83 tyka pouze pfedmétu zkouseni. Protokol. nenahrazuje rozhodnuti orgdnu hygienické siuzby.

CV Sumperkuy ;

05.04.2002 Zpracoval : Krejéi

Vedouci iaboratofi © Ing. dana Kupkova

Sumperska provozni
vagdoahospodarska

eletnost, a.s,

‘.-J Mova . B8O 787 31
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Sumperk, ¢p. 2769, Jilovad 6iPSC 787 01
zapsana v obchodnim rejstfi h KOS Ostrava v odd ,vicFka 699

Laboratore pitnych a:odpa lich ved, tel, 0649/31 263 fax 0549/214 845

Laboralo? posouzena ASLAB, Sthedi kem pro posuzovan( zpusbbalosn {aboratofi 2 o R
Osvédc‘.ent o eprévné élnnosh laboratore &, 131 MEST%’&L URA:L

PROTOKOLO N‘ALYZE‘. ZORKU o § = 05+ 2&"

PA, 17-KVE-02 11:89  OBECNI URAD STITY 0042 0648 501214 s

)

beil S st

Gisto protokolu : 31aizoozfov o

f»‘rmy 3
j'éislo vzorku : 0865/02 L }
‘Odebral : zakazmk |
- Datum, gas odbéru : 22.04.2002 ’
o ‘Datum: pfijmus 22..04.-200“235;- [_ "
Da um.uko.néeni ahalyz : 30 042002
x¢ il co: odpadni voda -
Typ vzorku : smésny vzorek
. Misto odberu MéU Stity cov- ndtok
; f"iE‘-atf.a' metr . [g 'ﬂngjkg Hodnota . Metoda |
IpH : | SRR foe 2.01 CSN IS0 10523 |
. jGhSKCr “mgll 4 18 '2-02 TNV 75 7520 b
{BSKS \ ‘mgh L8 1 2-03 CSN EN 1899-1 |
Nerozpu§téné latky “mgfl ¥ 32 -2-07 CSN EN 872 )
DusiZnan.dusik N-NO3 ‘wat ¥ 102 1 2.08 SSN IS0 7680-3 |
Amoniak.dusik N-NH4 mg/ 0 <09 16% | 2-10 CSN IS0 7150-1 é
Dusitan.dusik N-NO2 mg/l {1 =0.01 5% | 2-12 CSN EN 26777 i
_Angpgammk mg/l i 102 1. 2-09Interni pfedpis €9 |
Poznémka. Metody oznagens (*) ne;sou posotizeny.

. Pratoko muze byt reprodukovan bez p:semnéh“o 'souh.asu zkusebni ‘la\b'qratofe jeding jako celek, vysledek

: :etyka pouze predmatu zkousen. ; 7
V.
foft

Vedouci laboratofi : Ing. Jana Kupkova

v8umperku: 30.04.2002  Zpracoval -, Harbichové

‘H.u"),J( reka provoz:.
JﬁnuhOSpudérska
Domcnost
JJ“‘*' (N ‘- 0 6“ 'r!Dvd"\ f::. i)
H’ 328-476740811
=18,




